Epitésiigyi Minéségellenérzi Innovaciés Kht. Npc for Quality Control and

Kaozponti Laberatérium Innovatien in Building

Aktiv Tiizvédelmi Eszkozoket Vizsgalé Laboratériuma Fire Testing Laboratory
Koézponti Laboratorium: 1113 Budapest, Didszegi at 37. Telefon: (36-1) 372-6113
Altiv Tlizvédelmi Eszkézoket Vizsgaloé Laboratorium: Telefon: (36-26) 310-326

2000 Szentendre, Dazsa Gvorsy it 26,

TMT-17/2006 szama
(No.:.TMT-17/2006)

TANUSITVANY
(Certificate)

milszaki termék

TUZVEDELMI MEGFELELOSEGEROL

Jelen taniisitvanyt az EMI Kht. a beliigyminiszter 1-A/1014/2004 szamu,
2004. december 16-ai datumi kijel6lése alapjan, mint tanasité szervezet adja ki a(z)

Bosch Biztonsigtechnikai Rendszerek Kereskedelmi Kft.
H-1103 Budapest, Gyomrdai ut 120.

kérelmére.
A megfeleldség tandisitisanak alapjaul a mellékelt VIZSGALATI JEGYZOKONYV-ben talalhat6
vizsgalati eredmények szolgalnak.

A miszaki termék azonosito jele (markanév, tipus, jel6lés):
FAP O 420 ES FAP O 420 KKW TiPUSU OPTIKAI FUSTERZEKELO
Jelen TUZVEDELMI MEGFELELOSEGI TANU SITVANY 2011. jinius 02-ig érvényes.
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Budapest, 2006. jllius 3.

Az EMI Kht. K(’iﬁmnﬁ Laboratorium
Altiv Tlizvédelmi Eszk§zoket Vizsgald Laboratériuma
O - a Nemzeti Akkredital6 Testiilet altal NAT-1-1100/2003 szimon,
& G LF az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditalt;
e___ - teljes jogi tagia az EGOLF - nak
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspectionand
Certification; Tiizvédelmi Vizsgdlo, Ellendrz6 és Tamisitd Szervezetek
Eurdpai Csoportia)
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Spithelgy: MinSubgHbenEre5 tnrovicids KNL - 2/2 - TMT‘ I 7/2006

A termék gyartéja: Bosch Biztonsigtechnikai Rendszerek Kereskedelmi Kft.
H-1103 Budapest, Gyomrdi it 120,
forgalmazoéja: Bosch Telecom GmbH.
Ludwig-Bolkow-Allee, D-85521 Ottobrunn, Németorszig

A vizsgald egység megnevezése:
EMI Kht. Kézponti Laboratorium (H-1113 Budapest, Didszegi it 37.)
Aktiv Tizvédelmi Eszkozoket Vizsgalé Laboratériuma (H-2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy 0t 26.)

A termékek vizsgilata sordn figyelembe vett szabvanyok:
— MSZ EN 54-1:2002 Tiizjelz$ berendezések 1. rész Bevezetds,
— MSZ EN 54-7:2003 TGzjelzb berendezések. 7. rész: Fiistérzékeldk. Szort fénnyel, dtbocsatott fénnyel
vagy ionizicioval mitk6dé pontszerti érzékeldk

A termék rovid leirasa és miiszaki adatai:
FAP O 420 tipusit optikai fiistérzékeld
FAP O 420 KKW tipust optikai fiistérzékeld, radioaktiv kérnyezetbe

Tapfesziiltség: I5..33VvDC
Aramfelvétel: <0,5mA
Jelzdkimenet: nyitott kollektor 0 V-on, 1,5 kQ mellett, max. 15 mA
Méretek: Aljzat nélkiil / aljzattal 9 99,5 x 52 mm /@ 120 x 63,5 mm
Haz: Anyag Miianyag, ABS (Novodur)
I Szin Fehér, matt kialakitis
Témeg: (csomagolas nélkiil/csomagolassal) kb.80g/kb. 125 ¢
Szerelvények - MS 400 érzékeld aljzat

MSF 400 tomitett érzékeld aljzat

MSC 420 tomitett kiegészité aljzat felilletszerelt kabelbevezetdkkel
FAA MSR 420 relés érzékeld aljzat

FAA MS 420 R SP relés érzékeld aljzat és rugd

MS 420 érzékelo aljzat és rugd

MH 400 aljzatba épitheté flitGelem

. MK 400 konzol

A termékek alkalmazasi teriilete: Tiizriaszid/észleld termékek — fiisdetektorok

A miiszaki dokumentacié azonosito jele: M-431/2006

A termék biztonsagos alkalmazasianak miiszaki feltételei:

A miiszaki feltételeket a vonatkozé M-267/2006 szamn Vizsgalati jegyzokonyv 2. fejezete tartalmazza.

A TMT-17/2006 szami Tlzvédelmi Megfeleldségi Tanusitvany (TMT) az M-267/2/2006 szami és 2006-
06-26 keltezésii vizsgalati jegyzOkonyvben szerepld adatokkal, miiszaki jellemz6kkel mindenben megegyezo
termékre vonatkozik, a vizsgilati jegyz0kdnyv 2. fejezetében megjelslt egyéb alkalmazasi feltételek

érvényessége mellett. )
Jelen TMT érvényességi ideje alatt az EMI Kht. jogosult a terméket gyértas kozben, illetve a forgalmazas

soran — a TMT kérelmez6jének kéltségére — ellenérizni. JMUUL

Antalné Lorik Noémi
az Aktiv Tizvédelmi Eszkozoket Vizsgald Laboratérium
vezetdje
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