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Epitésiigyi Mindségellendrzd Innoviciés Kht. Npc for Quality Control and

Kozponti Laboratérium Innovation in Building

Aktiv Tiizvédelmi Eszkoziket Vizsgalo Laboratériuma Fire Testing Laboratory

Kozponti Laboratorium: 1113 Budapest, Di6szegi ut 37. Telefon: (36-1) 372-6113

Aktiv Tiizvédelmi Eszkozoket Vizsgalé Laboratorium: Telefon: (36-26) 310-526
2000 Szentendre, Dozsa Gvorey it 26

TMT-12/2008 szama
(No.:TMT-12/2008)

TANUSITVANY
(Certificate)
miiszaki termék
T(ZVEDELMI MEGFELELOSEGEROL

Jelen tanuisitvanyt az EMI Kht. a beliigyminiszter 1-A/1014/2004 szamu,
2004. december 16-ai datumi kijeldlése alapjan, mint tanusité szervezet adja ki a(z)

MASCO BIZTONSAGTECHNIKAI ES NYILASZARO
AUTOMATIZALASI KERESKEDELMI KFT.
H-1045 BUDAPEST, MADRIDI UT 2.

kérelmére.
A megfeleldség tanisitasinak alapjaul a mellékelt VIZSGALATI JEGYZOKONY V-ben taldlhato
vizsgalati eredmények szolgalnak.

A miiszaki termék azonosit6 jele (markanév, tipus, jel6lés):
GFE-MCPA TiPUSU ES GFE-MCPA-ISO TiPUSU IZOLATOROS

KEZI JELZESADOK
Jelen TUZVEDELMI MEGFELELOSE/G/I,TWS]TVANY 2013. apnhs 30-ig érvényes.
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Az EMI Khi-Kozpenti Laboratorium

Aktiv Tiizvédelmi Eszkozoket Vizsgalé Laboratériuma

- a Nemzeti Akkreditalo Testiilet altal NAT-1-1100/2006 szamon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditalt;
- teljes jogi tagja az EGOLF -nak
R (European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and

Certification; Tiizvédelmi Vizsgild, Ellendrzd és Tanisitd Szervezetek
Eur6pai Csoportja)

KBiA-X-1.1-2006.05.11.
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A termék gyartéja: GLOBAL FIRE EQUIPMENT Ltd.
Urb. Vale da Amoreia 16-17 Porta A/ 85-34 FARO, Portugalia

forgalmazéja: MASCO Biztonsagtechnikai és Nyildszaré Automatizalasi Kereskedelmi Kft.
H-1045 Budapest, Madridi ut 2.

A vizsgilo6 egység megnevezése:

EMI Kht. K6zponti Laboratérium (H-1113 Budapest, Dioszegi 0t 37.)
Aktiv Tlizvédelmi Eszkozoket Vizsgalé Laboratériuma (H-2000 Szentendre, Dozsa Gydrgy at 26.)

A termékek vizsgilata soran figyelembe vett szabvanyok:

— MSZ EN 54-11:2003 Tiizjelzd berendezések. 11. rész: Kézi jelzésadok
— 9/2008. (11.23.) OTM rendelet és 2/2002. (1.23.) BM rendelet 2. szimi melléklete

A termék rivid leirasa és miiszaki adatai:

Az GFE-MCPA-ISO tipusi analég cimezhetd hurok-izolatorral ellatott kézi jelzésadd. A jelzéstovabbitas
késleltetés nélkiil megtdrténik a tiizjelzd kdzpont felé.

tipus GFE-MCPA | GFE-MCPA- ISO izolitorral
Tapellatas [VDC]: ~ 17...30 r
Nyugalmi dramfelvétel [pA]: 500 l 650
Riasztési aramfelvétel [mA]: 3,5 riasztasi LED vilagit
Révidzarlati aram [mA]: 3,1 l 3,1 sarga LED bekapcsolva
Kabelméret [mm°]: 0,5...2,5
Javasolt darabszam hurkonként: 30 | 6
Anyag / szin: ABS langkéslelteto 94VO0 / piros
Védettség: 1 1P24 -
Méret / tomeg: 92x92x54[mm] / 152[g)
Tomeg [g]: DR . 53
Kornyezeti koriilmeények: 0...450 °C / 95% (lecsapodas nélkiil)
A termék alkalmazisi teriilete (96/577/EK): Tiizjelzé berendezések — Kézi jelzésadok
A miiszaki dokumenticidé azonosito jele: M-199/2008

A termék biztonsigos alkalmazasianak miiszaki feltételei:

A miiszaki feltételeket a vonatkozé M-199/2008 szami Vizsgalati jegyzokonyv 2. fejezete tartalmazza.

A TMT-12/2008 szama Tizvédelmi Megfeleldségi Tanusitvany (TMT) az M-199/2008 szamu ¢s 2008-03-31
keltezésii vizsgalati jegyzokonyvben szerepld adatokkal, miiszaki jellemzokkel mindenben megegyez termékre
vonatkozik, a vizsgilati jegyzokonyv 2. fejezetében megjeldlt egyéb alkalmazasi feltételek érvényessége
mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az EMI Kht. jogosult a terméket gyértas kozben, illetve a forgalmazés soran

— a TMT kérelmezdjének koltségére — ellendrizni. \_,éﬂu“\‘

Antalné Lorik Noémi
az Aktiv Tiizvédelmi Eszkozoket Vizsgald Laboratérium
vezetdje
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