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Epitésiigyi Mindségellendrz6 Innovicios Kht. Npe for Quality Control and
Kozponti Laboratérium Innovation in Building
{ Aktiv Tlizvédelmi Eszkozoket Vizsgalé Laboratoriuma Fire Testing Laboratory
K&zponti Laboratérium: 1113 Budapest, biészegi ut 37. Telefon: (36-1) 372-6113
Aktiv Tlizvédelmi Eszkdz8ket Vizsgalé Laboratérium: Telefon: (36-26) 310-526
2000 Szentendre, Dozsa Gydrgy ut 26.
TMT-16/2005 szdma
(No.:TMT-16/2005)
TANUSITVANY
(Certificate)
miiszaki termék

T(7ZVEDELMI MEGFELELOSEGEROL

Jelen tantsitvanyt az EMI Kht. a beliigyminiszter 1-A/1014/2004 szamu,
2004. december 16. — i datum kijelolése alapjan, mint tanisité szervezet adja ki a(z)

FIREZONE Kit.
1142 Budapest, Erzsébet kirdlyné dtja 112.

kérelmére.
A megfeleldség tanusitdsanak alapjaul a mellékelt VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ben

\tal4that6 vizsgalati eredmények szolgalnak.
1 A miiszaki termék azonosité jele (mérkanév, tipus, jeldlés):

Bentel Security s.r... GYARTMANYU,
7408 TIPUSU HAGYOMANYOS TUZJELZO KOZPONT

Jelen TUZVEDELMI MEGFELELOSEGI TANUSITVANY 2010. julius 3. - ig érvényes.

IV~

Dr. Banky Tamas
tudomanyos igazgato

Budapest, 2005. jalius 4.
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Az EMI Kht. R8zponti Laboratérium
Aktiv Tlizvédelmi Eszkdz8ket Vizsgdld Laboratériuma

@ | - 2 Nemzeti Akkreditélé Testitlet 41tal NAT-1-1100/2003 szamon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditdlt;
e - teljes jogh tagja az EGOLF - nak

i (European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection

e and Certification;
o | Tiizvédelmi Vizsgild, Ellenrzd és Tandsito Szervezetek

Eur6pai Csoportja)

—————_———— - - _..—_——
KBiA-X-11-2005.05.18.
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A termék gyartéja: Bentel Security s.r.l.
Z. Ind. Santa Scolastica, 64013 Corropoli (TE), Olaszorszig

Forgalmazéja: FIREZONE Kft. 1142 Budapest, Erzsébet kirdlyné titja 112.

A vizsgdlo egység megnevezése:
EMI Kht. Kozponti Laboratérium (H-1113 Budapest, Didszegi 0t 37.)
Aktiv Tuzvedelmi Eszktzbket Vizsgdlo Laboratériuma (H-2000 Szentendre, Dézsa Gydrgy ut 26.)

A termeék vizsgilata sordn figyelembe vett jogszabdlyok, szabvinyok, eldirdsok:
- MSZ EN 54-1:2002 T{izjelzd berendezések. 1. rész Bevezetés,
-  MSZ EN 54-2:2002 Tiizjelzd berendezések, 2. rész Tlizjelz6 kdzpont,
-  MSZ EN 54-4:2002 Tlzjelz6 berendezések. 4. rész Tapegységek.

A termék rovid leirdsa és miiszaki adatai: A Bentel J408 tipust tiizjelzé kdzpontcsalad mikroprocesszoros
vezeérlesi, bovithetd, hagyoményos tlizjelz6 érzékeldk, kézi jelzésaddk jelei fogaddsira, valamint a tlizriasztasi
allapot feény- és hangjelz6 eszkdzei és egyéb tiizvédelemtechnikai eszk8z8k vezérlésére alkalmas. A J408-2 jelii
két (2) tlizjelzd hurok, a J408-4 jelti négy (4) tlizjelzd hurok, a J408-8 jelli nyolc (8) tlizjelzé hurok
csatlakoztatasat teszi lehetdvé. A kozpontok a J400-EXT tipusi oltdsvezérld moduilal kiegészitve
oltéberendezések vezérlésére is alkalmasak,

Hélézati feszliltség/teljesitnményfelvétel: | 230 V AC -10/+10%, 50 Hz/33 W
Uzemi feszilltség/dramfeivétel: 276 VDC/1,5A
Biztonsagi aramforras (akkumulédtorok): |2 x 12V/7 Ah
Hurokjellemz6k: | Terhelés hurkonként: max 800 mA, """'"
. 1 Egy hurokra csatlakoztathato eszkdzdk széma: 21
Kimenetek | J408-2 J408-4 | 1408-8
feligyelt riasztasi kimenet: 2 2 2
| riasztasi relékimenet: T T T
hibajelzé relékimenet | T T T
24V DC kimenet: 1 1
tiizjelzd atjelzd (telefonos) - a0 1 o
RS485 soros port: T 7
Komyezeti feltételek: -5...+40°C, 85% paratartalom )
Méret: 354 x 280 x 100 mm
Villamos védettség: | IP 30

A termék alkalmazdsi tertilete (96/577/EK): Tlzészlelo/tiizriaszto/ellenorzo- és jelzokésziilék,

A miiszaki dokumenticié azonositd jele: M-242/20035

A termék biztonsdgos alkalmazasdnak miiszaki feltételei:
A miszaki feltételeket a vonatkozé M-242/2005 szamu Vizsgalati jegyz6kdnyv 2. fejezete tartalmazza.

A TMT-16/2005 szami Tlzvédelmi Megfeleldségi Tanhsitvany (TMT) az M-242/2008 jeli és 2005-06-29 - i
keltezésil vizsgalati jegyz6kdnyvben szerepld adatokkal, miiszaki jellemzokkel mindenben megegyezd termeékre
vonatkozik, a vizsgilati jegyzSkonyv 2. fejezetében megjelSlt egyéb alkalmazési feltételek érvényessége

mellett.
Jelen TMT érvényességi ideje alatt az EMI Kht. jogosult a terméket gyartds kdzben, illetve a forgalmazds sordn

- 3 TMT kérelmezbjének koltségére - ellendrizni. Y T
az Aktiv Tlizvédelmi Eszkdzdket Vizsgdlo Laboratérium

vezetdye
KBiA-X-11-2005.05.18.



